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Die Netzebenen und das Verteilnetz

Netzebeneh, Ausspeiseprinzip und Zustandigkeiten™
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Bauliche Voraussetzungen

(ua Kabelmantelschutz, Mauer-
durchbriche, Aussenkasten /
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Netzanschluss =

Anschlussleitung im Eigentum/in

Verantwortung des
Verteilnetzbetreibers
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BaulicheVoraussemmgen
(u.a. Kabelmantelschutz)

im Eigentum/in VVerantwortung
des Verteilnetzbetreibers

Verknupfungspunkt

Verteilnetz des VNB

Hausinstallation

Verteilnetz




Strompreis Netznutzung

Kosten der Netzeben 7
Kosten der Netze hoherere Netzebenen
Netznutzung Energie m Abgaben m Kosten der SDL inkl. Stromreserve
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Die Netzebenen un‘d das Vertellnetz

- Herausforderungen




2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jahr

14.0 17.7 19.8 21.1 AR 23.2 25.1 27.1 31.1

11.4

MW
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okwpi 12.5kwp $f
m@ :

7.8kWp 3 «

» PV-Anlagen: 85 % der geeigneten Dachflachen w7wp B
» Batteriesysteme: 70% der mit PV ausgestatteten Gebaude @ m

» E-Mobilitat: 93% rein elektrische Fahrzeuge m:

» Heizsysteme: 100% erneuerbar

|/

Zielnetz nach Energiezukunft 2050 (VSE)

Landwirtschaftsbetrieb 160A/95°

Fichholzhof ﬁ
Il "

315A/240°

135kWp
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Die Netzebenen und dasVertellnetz

- LOosungen




Verbrauch / Produktion «netzdienlich» betreiben

Verbrauch Februar = Produktion Mai B Verbrauch Mai Produktion Februar

Batteriespeicher werden nicht /

netzdienlich eingesetzt

«—_ Ausbau Stromnetz auf
max. Spitze pro Jahr





https://www.elektra.ch/stromprodukte/wahltarif-laden/

Minderertrag

Einspeisebegrenzung der installierten Leistung

Minderertrag pro Jahr Minderertrag pro Monat
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Die Netzebenen und das Verteilnetz

Fazit 7
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